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Symbolen alleen van toepassing indien in de woning aangegeven
ELEKTRISCHE INSTALLATIE

k% Aansluitpunt 3 fase, nul en beschermingscontact. pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
‘? Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)

T Aansluitpunt niet bedraad

T Loze leiding wordt bedraad met CAl en UTP kabel, niet afgemonteerd,

en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)

i Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAl en UTP kabel, afgemonteerd met CAl wandcontactdoos

en female stekkertje in meterkast

Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAl en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos
en RJ45 stekkertje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)

Aansluitpunt tbv armatuur op wand

Bel

Centraal aardpunt

Centraaldoos tbv verlichting

Drukknop

oo SR NOR A DR s

5700 5700 5700 5700
L l J*“ J? L J? *lv i Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
120 5460 120 120 5460 120 120 5460 120 )
® ® ® ® ® ? Aansluitpunt tbv armatuur op wand
Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
: VK_A-A BNR116 ! ‘ VK_A-A BNR116 ‘ ‘ VK_A-A BNR116 ! VK_A-A BNR116 Schakelaar, 1-polig
Schakelaar, serie-
Schakelaar, wissel-
Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
Schakelaar, wissel-/enkelpolig
?“h n  Schakelaar, tbv bediening ventilatie
G Thermostaat/ ruimteregelaar (th/ rr)
-] Verdeelinrichting
K] Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
¥ Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht
¥ Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
g T Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
f:,, A Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
g 10041 Wandcontactdoos, perilex, 2x230V tbv fornuis
& 6 6 6
B — = i II — 7 — ———— v — s a—an — i Omvormer PV-installatie
o E : 8 noodoverstort PV-paneel
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%} < 5460 > W‘t : ’ iquf ‘30!77 : e or aantal PV panelen conform de specifiecke bouwnummer BENG berekening
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A i " A B ‘ A B CENTRALE VERWARMING EN WATERINSTALLATIE
% 3 i g | g % i
¢ ‘\'/’ g ‘\'/’ i N b hwa ¢ hemelwaterafvoer - opstelplaats verdeler-
Woonkamer g voor posities zie blokoverzicht vloerverwarming
A X g E L E 5 [ verwarmingselement in badkamer
é : § Slaapkamer 1 ; %\ : 4’)\ < 5460 > %\ E electrisch
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v ‘ - v | o i [ L MECHANISCHE INSTALLATIE
il 1 oo | |14 ik : 8 Ble RENVOOI GEVEL
EW s . ||: j} 1soosr (- [} S o 4 R 0 00 3 0 {00 opstelplaats mechanische ventilatie
t/ {><}1800+ B 300+ _— M o <3160 > 1050+ /77«“ N P P A susrooster
g k LG oson 9 afzuigpunt mechanische ventilatie plafond v ventilatierooster
: | S | I . . | "< afzuigpunt mechanische ventilatie wand * doorvalveilig glas
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N < 1180> 20 N < 11505 1k stofdorpel slaapkamerdeuren
/\ t BIS : FAN Entree symbool L O
| ‘btj{] oo ‘(}/’Cg"}—*—r R0 | ‘? e I T
; T ": i \ 5/731 or L ‘ A = : 7= 7 betonwanden
(g fi R 7o |y Vi = T 5 - langsgevel 90 mm
: % S | ] é Soenamer2 l Jl% | % « . Slaapkamer 4 g - kopgevel en woningscheidende wanden 100 mm
R Keuken Toilet foﬁ R f i ‘ B % ‘ t + ‘ MY YYYY isolatie 160 mm
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N < 3000 > g =¥ L N ] Badkamer A | | A A N ZZz777]
fmars ISENER=| - 5 {04 o 5 |l metselwerk 100 mm RENVOOI BEGLAZING
\,/// ‘ — -1 1050+ T i ] ;A‘F" & /vg g § u (R I gasbeton 70/100 mm
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,,,,, - /@ /@ /@ &l 50 ; i X H ; <160 <200 e e sy lichte scheidingswand geisoleerde wand 100 mm beglazing aan binnenzijde (tenzij anders aangegeven)
S et = i1 ¥ ] e : I8 ; ;
P <2535 > 1D ks tg ! j [t ) N I \;ﬁ 8| — lichte scheidingswand ongeisoleerde wand 118 mm - inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096
B § | asty ||| ) <3160 > 1) 2200 > — , Dl . .
o i N <oi0s | cAD £ ‘ 5 echio 300+ | ] m dakpakket OO  beglazing dubbel isolerend
e = = — = al o : — — I = — o o ] — I o o — — — — — T — _ OO0 beglazing triple isolerend
VAVi4 = AVAV i ribbenvioer 350 mm . . -
;I B —| 1 ;l I @) ) beglazing dubbel isolerend, letselveilig
ok. 1981+/a F1) - = - = L betonvioer 200 mm 00O beglazing triple isolerend, letselveilig
1206+/bel () dekvloer 70 mm 'e] beglazing dubbel isolerend, doorvalveilig
wandtegelwerk vigs. technische omschrijving 00® beglazing triple isolerend, doorvalveilig
= = ﬁ screen i
M beglazing, matglas
r- - krijtstreep methode gedeelte onbenoemd . .
J P 9 0 beglazing, 30 min. brandwerend
120 VK_A-ABNR116 5460 120 120 VIAABNRTIO 5460 120 120 VIAABNRTIO 5460 120 VK_A-ABNR116 OPSTELPLAATS ®)  beglazing, geluidswerend
& 5700 " & 5700 " & 5700 " A 5700 " A beglazing, zonwerend
| | | | | | | | wm = wasmachine
! ! ! ! ! ! wd = wasdroger
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